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Na podstawie:

o art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. 22021 r. poz. 195 z p6zn.zm.),

e art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z pdzn.zm. ),

e § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania prébek wody pobranych
w dniach: 16.03.2021 r, 13.07.2021 r., 21.09.2021 r. w ramach kontroli wewngtrznej, zgodnie
z ustalonym harmonogramem z uwzgl¢dnieniem dodatkowego oznaczenia azotanéw z:

- k.cz. pomieszczenie socjalne, Centrum Klima, Wieruchéw, ul. Sochaczewska 144

- k.cz. toaleta, Farmacol, Mory, ul. Wojska Polskiego 4

- k.cz. toaleta, Hala Widowiskowo-Sportowa Kreczki, ul. Sochaczewska 218

w sprawozdaniach z badania prébek wody pobranych w dniu 18.05.2021 r. w ramach monitoringu
jakosci wody prowadzonego przez Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Powiecie Warszawskim Zachodnim z uwzglednieniem dodatkowego oznaczenia azotanow z:

- k.cz., toaleta, Farmacol, Mory, ul. Wojska Polskiego 4

- k.cz. pomieszczenie socjalne, Centrum Klima, Wieruch6w, ul. Sochaczewska 144

i w sprawozdaniach z badania probek wody pobranych w dniu 28.05.2021 . i w dniu 12.10.2021 r.
w ramach kontroli sprawdzajacej po dzialaniach naprawczych w zakresie oznaczenia azotan6w z:
- k.cz. pomieszczenie socjalne, Centrum Klima, Wieruchéw, ul. Sochaczewska 144

- k.cz. toaleta, Farmacol, Mory, ul. Wojska Polskiego 4

i w sprawozdaniu z badania prébki wody pobranej w dniu 28.06.2021 r. i w dniu 27.10.2021 r. przez
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim w ramach
kontrolnego badania jakosci wody w zakresie oznaczenia azotandw z:

- k.cz. pomieszczenie socjalne, Centrum Klima, Wieruchéw, ul. Sochaczewska 144

- k.cz. toaleta, Farmacol, Mory, ul. Wojska Polskiego 4

w sprawozdaniu z badania prébki wody pobranej w dniu 20.07.2021 r. w ramach kontrolnego badania

jakosci wody w zakresie oznaczenia parametréw mikrobiologicznych z:



- k.cz. toaleta, Farmacol, Mory, ul. Wojska Polskiego 4

w sprawozdaniach z badania probek wody pobranych w dniu 27.07.2021 r. i 29.07.2021 w ramach
kontrolnego badania jakoéci wody w zakresie oznaczenia parametrow mikrobiologicznych, chloru
wolnego i azotyndéw z:

- k.cz. toaleta, Farmacol, Mory, ul. Wojska Polskiego 4

w sprawozdaniach z badania prébki wody pobranej w dniu 27.07.2021 r. i 17.08.2021 r. przez
Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim w ramach
kontrolnego badania jakoéci wody w zakresie oznaczenia parametréw mikrobiologicznych, chloru
wolnego, azotanéw i azotandw z:

- k.cz. toaleta, Farmacol, Mory, ul. Wojska Polskiego 4

oraz na podstawie uzyskanych wynikéw badan w/w probek:
- sprawozdanie Nr 10395/LB/2021 z dnia 24.03.2021

- sprawozdanie Nr 10391/LB/2021 z dnia 24.03.2021

- sprawozdanie Nr 10394/LB/2021 z dnia 24.03.2021

- sprawozdanie Nr HKL 01927/2021 z dnia 24.05.2021
- sprawozdanie Nr HKL 01919/2021 z dnia 25.05.2021
- sprawozdanie Nr HKL 01929/2021 z dnia 24.05.2021
- sprawozdanie Nr HKL 01921/2021 z dnia 07.06.2021
- sprawozdanie Nr 23660/LB//2021 z dnia 23.06.2021
- sprawozdanie Nr 23659/LB//2021 z dnia 23.06.2021
- sprawozdanie Nr HKL 02784/2021 z dnia 01.07.2021
- sprawozdanie Nr 31062/LB/2021 z dnia 23.07.2021

- sprawozdanie Nr 31063/LB/2021 z dnia 23.07.2021

- sprawozdanie Nr 32128/LB/2021 z dnia 30.07.2021

- sprawozdanie Nr 32492/LB/2021 z dnia 03.08.2021

- sprawozdanie Nr 32496/LB/2021 z dnia 03.08.2021

- sprawozdanie Nr HKL 04079/2021 z dnia 20.08.2021
- sprawozdanie Nr HKL 04078/2021 z dnia 23.08.2021
- sprawozdanie Nr 42918/LB/2021 z dnia 28.09.2021

- sprawozdanie Nr 42917/LB/2021 z dnia 28.09.2021

- sprawozdanie Nr 47109/LB/2021 z dnia 19.10.2021

- sprawozdanie Nr 47110/LB/2021 z dnia 19.10.2021

- sprawozdanie Nr HKL 05996/2021 z dnia 02.11.2021
- sprawozdanie Nr HKL 05997/2021 z dnia 02.11.2021

wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 6 do w/w rozporzadzenia



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza, ze woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
pochodzaca z wodociggu publicznego w Szeligach spelnia wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Przeprowadzona analiza wynikéw badan probek wody pobranych w dniu 18.05.2021 r.
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz
w dniu 21.09.2021 w ramach kontroli wewnetrznej wykazala, ze woda nie spelnia wymagan
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z uwagi na ponadnormatywny poziom azotanéw (68 mg/l, 71 mg/l, 76 mg/l i77
mg/l), przy wartosci okreslonej w rozporzadzeniu 50 mg/l. Podjecie dziatan naprawczych przez
przedsigbiorstwo, polegajacych na wyregulowaniu pracy studni zasilajgcych ujecie w Szeligach,
pozwolity skutecznie zredukowa¢ ponadnormatywny poziom azotandw, co zostato potwierdzone w
kontrolnych badaniach jakosci wody.

Ponadto analiza wynikéw badan probek wody pobranych w dniu 13.07.2021 r.
w ramach kontroli wewnetrznej wykazata, ze woda nie spelnia wymagan rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z uwagi na obecno$é bakterii grupy coli (6 jtk/100ml) w jednym z punktéw na sieci przy wartosci
okreslonej w rozporzadzeniu 0 NPL(jtk)/100ml i ponadnormatywny poziom azotynow (0,67mg/1),
przy wartosci okreslonej w rozporzadzeniu 0,5 mg/l. Podjete przez przedsiebiorstwo dzialania
naprawcze polegajace na chlorowaniu i ptukaniu przylacza i sieci wodociggowej oraz wyregulowaniu
pracy studni zasilajacych ujecie w Szeligach, pozwolity wyeliminowaé bakterie grupy coli i
zredukowaé ponadnormatywny poziom azotynéw, co zostato potwierdzone w kontrolnych badaniach

jakosci wody.

Otrzymuje:

1. Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Ozarowie Mazowieckim
ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozar6w Maz.

2. Burmistrz Ozarowa Mazowieckiego
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ozaréw Maz.
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