
 

Wyk: IR 

HKN.9020.1.45.2023                                                                           Ożarów Maz., dnia 24.03.2023 r. 

 

 OCENA JAKOŚCI WODY 

 
Na podstawie: 

• art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

( Dz. U. z 2023 r. poz. 338) 

• art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.) 

• § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie   jakości  

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) 

 

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniu 

14.03.2023 r. w ramach kontroli  wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem  z : 

- k.cz., pomieszczenie techniczne, Hotel Lamberton, Ołtarzew, ul. Poznańska 492 

- k.cz., SUW-po uzdatnieniu, Gołaszew, ul. Rzeźbiarska 1 

 

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek: 

-  sprawozdanie nr  Ł/0/01/2023/2234/FM/5 z dnia 21.03.2023  

-  sprawozdanie nr  Ł/0/01/2023/2234/FM/6 z dnia 21.03.2023  

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim 

stwierdza przydatność wody do spożycia w zakresie oznaczonych parametrów 

z wodociągu publicznego w Gołaszewie 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim 

    ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz 

2. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 

    ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Maz. 

3. A/a 
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