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e art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o ‘Panstwowej InspekCJl Sanltarnej
(Dz. U. 22023 r. poz. 338)

e art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw ( Dz. U. z 2023 r. poz. 537)

e §21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 poz. 2294 )

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badania prébki wody pobranej w dniu 26.06.2023
r. w ramach kontroli wewnegtrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem z:

- k.cz., Stacja Paliw RSP Duchnice, ul. Ozarowska 28/30

i w sprawozdaniach z badania probek wody pobranych w dniu 26.06.2023 r. na sieci wodociggu
publicznego Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w Ozarowie Mazowieckim, zasilanego z ujgcia
oligocenskiego RSP Duchnice, zgodnie z ustalonym harmonogramem z:

- k.cz., Centrum Ogrodnicze PNOS, Duchnice, ul. Ozarowska 81

- k.cz., GDDKIA, Pruszkow, ul. 3 Maja 2508

i w sprawozdaniu z badania probki wody pobranej w dniu 07.07.2023 r. ramach kontrolnego badania

jako$ci wody po dziataniach naprawczych z:

- k.cz., Stacja Paliw RSP Duchnice, ul. Ozarowska 28/30

oraz na podstawie uzyskanych wynikéw badan w/w probki:

- sprawozdanie Nr £/0/01/2023/3186/FM/2 z dnia 30.06.2023
- sprawozdanie Nr £/0/06/2023/1954/FM/1 z dnia 30.06.2023
- sprawozdanie Nr £./0/06/2023/1954/FM/2 z dnia 30.06.2023
- sprawozdanie Nr £./0/07/2023/102/F/1 z dnia 13.07.2023



wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 6 do w/w rozporzadzenia

Panhstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi w zakresie oznaczonych

parametréw z ujecia oligoceiiskiego Rolniczej Spoldzielni Produkcyjnej w Duchnicach

Przeprowadzona analiza sprawozdania z badania probki wody pobranej w dniu 26.06.2023 r.
wykazala, ze woda nie spelnia wymagan rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z uwagi na ponadnormatywny poziom
manganu - 57 ug/l, przy wartoéci dopuszczalnej okreslonej w rozporzadzeniu dla manganu do 50 ug/l.
Przeprowadzenie dzialan naprawczych polegajacych na zwickszeniu napowietrzania wody i
wprowadzeniu dodatkowego plukania filtréw pozwolily uzyskac zgodny z wymaganiami

rozporzadzenia poziom manganu, co zostalo potwierdzone w kontrolnym badaniu jakosci wody.

Otrzymuje:
1. Rolnicza Spéidzielnia Produkcyjna w Duchnicach
Duchnice, ul. Ozarowska 28/30, 05-850 Ozaréw Maz.
2. Burmistrz Ozarowa Mazowieckiego
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ozaréw Maz.
3.A/a

Wyk: RK



