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e art. 4 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z2023 r. poz. 338 z p6zn.zm.)

® art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw ( Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z pézn.zm. )

* §21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 poz. 2294 )

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badania probki wody pobranej
w dniu 08.09.2023 r. po dzialaniach naprawczych w zakresie oznaczenia manganu z:
- k.cz., Stacja Paliw RSP Duchnice, ul. Ozarowska 28/30

i w sprawozdaniu z badania prébki wody pobranej w dniu 25.09.2023 r. r. w ramach kontroli
wewngtrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem z:
- k.cz., Stacja Paliw RSP Duchnice, ul. Ozarowska 28/30

w sprawozdaniach z badania probek wody pobranych w dniu 25.09.2023 r. na sieci wodociagu
publicznego Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji w Ozarowie Mazowieckim, zasilanego z ujecia
oligocenskiego RSP Duchnice, zgodnie z ustalonym harmonogramem z:

- k.cz., Szkola Podstawowa w Duchnicach, ul. Duchnicka 25

- k.cz., fazienka, firma TRO-INSTAL, Jawczyce, , ul. Piastowska 59

w sprawozdaniach z badania probek wody pobranych w dniu 09.10.2023 r. w ramach kontrolnego
badania jakosci wody, przeprowadzonego przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Powiecie Warszawskim Zachodnim, w zakresie oznaczenia manganu z:

- k.cz., Stacja Paliw RSP Duchnice, ul. Ozarowska 28/30

oraz na podstawie uzyskanych wynikéw badan w/w prébek:
- sprawozdanie Nr £/0/08/2023/2321/F/1 z dnia 12.09.2023
- sprawozdanie Nr £/0/09/2023/2106/FM/1 z dnia 29.09.2023



- sprawozdanie Nr L/0/09/2023/2106/FM/2 z dnia 29.09.2023
- sprawozdanie Nr L/0/01/2023/3187/FM/2 z dnia 29.09.2023
- sprawozdanie Nr HKL 07425/2023 z dnia 12.10.2023

wykonanych zgodnie z wymaganiami zalacznika nr 6 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi w zakresie oznaczonych
parametréw z wodociggu zakladowego zasilanego z ujecia oligocenskiego

znajdujacego si¢ na terenie Rolniczej Spéldzielni Produkeyjnej w Duchnicach

PANSTWOWN P OWIATOWY
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Otrzymuje:

1. Burmistrz Ozarowa Mazowieckiego
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ozaréw Maz.
2. Rolnicza Spéldzielnia Produkcyjna w Duchnicach
Duchnice, ul. Ozarowska 28/30, 05-850 Ozarow Maz.
3. Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Ozarowie Maz.
ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozaréw Maz.
4. Ala

Wyk: IR



